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УДК 621.644.052  
ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ  
ВНУТРИТРУБНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
В.В. Кротенок 
ОАО «Гомельтранснефть ДРУЖБА» 
 
Одной из причин снижения производительности магистральных нефте-
проводов и роста затрат на перекачку является уменьшение внутреннего про-
ходного сечения трубопровода в результате накопления на внутренней по-
верхности труб твердых отложений, содержащихся в нефти (парафин, высоко-
вязкие углеводороды, механические примеси, окалина и др.). 
Общепринятый метод восстановления пропускной способности 
нефтепроводов – механическое удаление отложений с использованием 
внутритрубных очистных устройств (ВТУ) [1].  
Существует два способа идентификации: активный и пассивный. Ак-
тивный способ требует крепления к ВТУ какого-либо излучателя (акустиче-
ского, электромагнитного, магнитного, радиоактивного, механического и 
т.д.), сигнал которого детектируется приемником, установленным с внеш-
ней стороны трубы. В пассивном способе проход ВТУ контрольных точек 
фиксируется посредством специального оборудования, чаще всего ультра-
звуковых сигнализаторов.  
В настоящий момент на нефтепроводе ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» преобладающим методом регистрации момента прохождения ВТУ 
контрольных пунктов (КП) является пассивный ультразвуковой метод. Уль-
тразвуковые сигнализаторы могут выходить из строя, формировать ложный 
сигнал прохождения ВТУ, а также терять свою функциональность. Потеря 
функциональности происходит в основном в паводковый или грозовой пе-
риод. В этих ситуациях возникает необходимость использования дополни-
тельного способа регистрации прохождения ВТУ. Перспективным пред-
ставляется метод контроля прохождения ВТУ на основе анализа данных 
эксплуатации нефтепровода, фиксируемых и контролируемых системами 
АСУТП (расход, давление, вибрация и т.п.), с применением современных 
электронно-вычислительных средств. 
В связи с этим был разработан измерительно-вычислительный ком-
плекс для идентификации прохождения внутритрубного устройства.  
Устройства для идентификации прохождения очистных внутритрубных 
объектов в настоящее время установлены на нефтепроводе ОАО «Гомельтранс-
нефть Дружба» на КП 16, 59, 105 трассы «Мозырь-Адамово».  
Результаты работы устройств представлены в таблицах 1–3. 
Полученные результаты позволяют говорить о высокой точности иденти-
фикации проходов ВТУ. Таким образом, применение разработанного измери-
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тельно-вычислительного комплекса целесообразно для КП участков нефтепро-
вода с высоким уровнем грунтовых вод, негативно влияющих на надежность 
работы ультразвуковых сигнализаторов, в качестве дублирующего. 
 
Таблица 1 
Информация об идентификациях проходов ВТУ  
разработанным комплексом и штатными ультразвуковыми датчиками для КП16 
 
Месяц Дата прохода Ультразвуковые  
датчики 
Измерительно-вычислитель-
ный комплекс 
Зафикс. Не зафикс. Зафикс. Не зафикс. 
Июнь 14.06.2017 3 0 3 0 
Июль 07.07.2017 3 0 3 0 
Сумма 
- 
6 0 6 0 
 
Таблица 2 
Информация об идентификациях проходов ВТУ  
разработанным комплексом и штатными ультразвуковыми датчиками для КП59 
 
Месяц Дата прохода Ультразвуковые  
датчики 
Измерительно-вычисли-
тельный комплекс 
Зафикс. Не зафикс. Зафикс. Не зафикс. 
Март 17.03.2017 3 0 3 0 
Апрель 14.04.2017 3 0 3 0 
Июнь 15.06.2017 3 0 3 0 
Июль 07.07.2017 3 0 3 0 
Сумма 
- 
12 0 12 0 
 
Таблица 3 
Информация об идентификациях проходов ВТУ  
разработанным комплексом и штатными ультразвуковыми датчиками для КП105 
 
Месяц Дата прохода Ультразвуковые  
датчики 
Измерительно-вычислитель-
ный комплекс 
Зафикс. Не зафикс. Зафикс. Не зафикс. 
Июнь 15.06.2017 3 0 3 0 
Июль 08.07.2017 3 0 3 0 
Сумма 
- 
6 0 6 0 
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